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Распределительная

 гребенка № 1.  2.  1

Примечание:

1. Перехлёст Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки.

2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.

3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.
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2эт. 22-500-700, n=1,5

2эт. 22-500-800, n=1,5

2эт. 22-500-800, n=1,5

2эт. 22-500-600, n=1,5

2эт. 22-500-1100, n=2,5

2эт. 22-500-1100, n=2,5

2эт. КСК-20-2,240

2эт. КСК-20-2,616

Р.гр.№ 1.2.3

Р.гр.№ 1.2.4

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø100х4

Ø100х4

План 2 этажа. Секция 2.

Условное обозначение:

номер системы

номер этажа

порядковый номер гребенки

Распределительная

 гребенка № 1.  2.  1

Примечание:

1. Перехлёст Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки.

2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.

3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.

07-06/2019 - ОВ

23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №15 (по генплану).

Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д.Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Застройщик: ООО "Парламент"

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
на отм. 2.2 м  от  уровня пола 

AutoCAD SHX Text
на отм. 2.2 м  от  уровня пола  лестничной  площадки

AutoCAD SHX Text
Ст.1.4

AutoCAD SHX Text
Ст.2.4

AutoCAD SHX Text
Ст.1.3

AutoCAD SHX Text
Ст.2.3

AutoCAD SHX Text
Ст.3.7

AutoCAD SHX Text
Ст.4.4

AutoCAD SHX Text
Ст.4.3

AutoCAD SHX Text
Ст.3.10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
 89х3,5

AutoCAD SHX Text
 89х3,5



  Кол.уч. Лист № док.
Подпись Дата

Стадия Лист

Листов

Изм.

П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

И
н
в
.
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

м
.
 
и

н
в
.
 
№

С
 
о

 
г
 
л

 
а

 
с
 
о

 
в
 
а

 
н
 
о

:

План 3-5 этажей. Секция 2.
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Н. контр. Пронихин

Проверил Хасянов

ООО "ПБ Конструктив"

Разработал Ваганов Отопление и вентиляция12.19
12.19
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3эт. 22-500-800, n=1,5

3эт. 22-500-600, n=1,0

3эт. 22-500-800, n=1,5

3эт. 22-500-600, n=1,0

3эт. 22-500-800, n=1,5

3эт. 22-500-1100, n=2,5

3эт. 22-500-1000, n=2,0

3эт. 22-500-600, n=1,5

3эт. 22-500-600, n=1,5

3эт. 22-500-1100, n=2,5

3эт. 22-500-1100, n=2,5

3эт. 22-500-800, n=1,5

3эт. 22-500-1000, n=2,0

3эт. 22-500-900, n=2,0

3эт. 22-500-700, n=1,5

3эт. 22-500-600, n=1,0

3эт. 22-500-900, n=2,0

3эт. 22-500-800, n=1,5

3эт. 22-500-600, n=1,5

3эт. 22-500-1100, n=2,5

3эт. 22-500-1100, n=2,5

4эт. 22-500-800, n=1,5

4эт. 22-500-500, n=1,0

4эт. 22-500-800, n=1,5

4эт. 22-500-600, n=1,0

4эт. 22-500-700, n=1,5

4эт. 22-500-1100, n=2,5

4эт. 22-500-1000, n=2,0

4эт. 22-500-600, n=1,5

4эт. 22-500-600, n=1,5

4эт. 22-500-1100, n=2,5

4эт. 22-500-1100, n=2,5

4эт. 22-500-800, n=1,5

4эт. 22-500-1000, n=2,0

4эт. 22-500-900, n=2,0

4эт. 22-500-700, n=1,5

4эт. 22-500-600, n=1,0

4эт. 22-500-900, n=2,0

4эт. 22-500-800, n=1,5

4эт. 22-500-600, n=1,5

4эт. 22-500-1100, n=2,5

4эт. 22-500-1100, n=2,5

5эт. 22-500-800, n=1,5

5эт. 22-500-500, n=1,0

5эт. 22-500-800, n=1,5

5эт. 22-500-600, n=1,0

5эт. 22-500-700, n=1,5

5эт. 22-500-1100, n=2,5

5эт. 22-500-1000, n=2,0

5эт. 22-500-600, n=1,5

5эт. 22-500-600, n=1,5

5эт. 22-500-1100, n=2,5

5эт. 22-500-1100, n=2,5

5эт. 22-500-800, n=1,5

5эт. 22-500-900, n=2,0

5эт. 22-500-900, n=2,0

5эт. 22-500-700, n=1,5

5эт. 22-500-600, n=1,0

5эт. 22-500-900, n=2,0

5эт. 22-500-800, n=1,5

5эт. 22-500-600, n=1,5

5эт. 22-500-1100, n=2,5

5эт. 22-500-1100, n=2,5

Р.гр.№ 1.3.3

Р.гр.№ 1.3.4

Р.гр.№ 1.4.3

Р.гр.№ 1.4.4

Р.гр.№ 1.5.3

Р.гр.№ 1.5.4

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32

Ø100х4

Ø100х4

3 эт. Ø89х3,5

4 эт. Ø76х3,5

5 эт. Ø76х3,5

3 эт. Ø89х3,5

4 эт. Ø76х3,5

5 эт. Ø76х3,5

План 3-5 этажей. Секция 2.

Условное обозначение:

номер системы

номер этажа

порядковый номер гребенки

Распределительная

 гребенка № 1.  2.  1

Примечание:

1. Перехлёст Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки.

2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.

3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.

07-06/2019 - ОВ

23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №15 (по генплану).

Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д.Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Застройщик: ООО "Парламент"
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План 6-8 этажей. Секция 2.

Формат: А 2

19Р

О
т
д

е
л

 
к
о

н
с
т
р

.

О
т
д

е
л

 
В

К

О
т
д

е
л

 
О

В

Н. контр. Пронихин

Проверил Хасянов

ООО "ПБ Конструктив"

Разработал Ваганов Отопление и вентиляция12.19
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6эт. 22-500-800, n=1,5

6эт. 22-500-500, n=1,0

6эт. 22-500-800, n=1,5

6эт. 22-500-600, n=1,0

6эт. 22-500-700, n=1,5

6эт. 22-500-1000, n=2,0

6эт. 22-500-1000, n=2,0

6эт. 22-500-600, n=1,5

6эт. 22-500-600, n=1,5

6эт. 22-500-1100, n=2,5

6эт. 22-500-1100, n=2,5

6эт. 22-500-800, n=1,5

6эт. 22-500-900, n=2,0

6эт. 22-500-900, n=2,0

6эт. 22-500-700, n=1,5

6эт. 22-500-600, n=1,5

6эт. 22-500-900, n=2,0

6эт. 22-500-900, n=2,0

6эт. 22-500-800, n=1,5

6эт. 22-500-1000, n=2,0

6эт. 22-500-600, n=1,5

6эт. 22-500-600, n=1,0

6эт. 22-500-800, n=1,5

6эт. 22-500-800, n=1,5

6эт. 22-500-600, n=1,5

6эт. 22-500-1100, n=2,0

6эт. 22-500-1000, n=2,0

6эт. КСК-20-1,704

7эт. 22-500-800, n=1,5

7эт. 22-500-500, n=1,0

7эт. 22-500-800, n=1,5

7эт. 22-500-600, n=1,0

7эт. 22-500-700, n=1,5

7эт. 22-500-1000, n=2,0

7эт. 22-500-1000, n=2,0

7эт. 22-500-700, n=1,5

7эт. 22-500-600, n=1,5

7эт. 22-500-1100, n=2,5

7эт. 22-500-1100, n=2,5

6эт. 22-500-800, n=1,5

7эт. 22-500-900, n=2,0

7эт. 22-500-900, n=1,5

7эт. 22-500-700, n=1,5

7эт. 22-500-600, n=1,5

7эт. 22-500-900, n=2,0

7эт. 22-500-900, n=2,0

7эт. 22-500-900, n=1,5

7эт. 22-500-900, n=2,0

7эт. 22-500-600, n=1,5

7эт. 22-500-600, n=1,0

7эт. 22-500-800, n=1,5

7эт. 22-500-800, n=1,5

7эт. 22-500-600, n=1,5

7эт. 22-500-1000, n=2,0

7эт. 22-500-1000, n=2,0

7эт. КСК-20-1,573

8эт. 22-500-800, n=4,0

8эт. 22-500-400, n=4,0

8эт. 22-500-800, n=1,5
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8 эт. Ø50х3,5

6эт. КСК-20-1,704
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8эт. КСК-20-1,442

План 6-8 этажей. Секция 2.

Условное обозначение:

номер системы

номер этажа

порядковый номер гребенки

Распределительная

 гребенка № 1.  2.  1

Примечание:

1. Перехлёст Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки.

2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.

3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.
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23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №15 (по генплану).

Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д.Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.
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Р.гр.№ 1.9.4
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9 эт. Ø50х3,5

10 эт. Ø25х3,2

9 эт. Ø50х3,5

10 эт. Ø2х3,2

План 9-10 этажей. Секция 2.

Условное обозначение:

номер системы

номер этажа

порядковый номер гребенки

Распределительная

 гребенка № 1.  2.  1

Примечание:

1. Перехлёст Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки.

2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.

3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.
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23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №15 (по генплану).

Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д.Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Застройщик: ООО "Парламент"

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Ст.3.10

AutoCAD SHX Text
Ст.4.3

AutoCAD SHX Text
Ст.4.4

AutoCAD SHX Text
Ст.3.7

AutoCAD SHX Text
Ст.2.3

AutoCAD SHX Text
Ст.2.4

AutoCAD SHX Text
на отм. 2.2 м  от  уровня пола  лестничной  площадки

AutoCAD SHX Text
на отм. 2.2 м  от  уровня пола 

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Т2

AutoCAD SHX Text
Т1

AutoCAD SHX Text
Ст.1.3

AutoCAD SHX Text
Ст.1.4

AutoCAD SHX Text
4



  Кол.уч. Лист № док.
Подпись Дата

Стадия Лист

Листов

Изм.

П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

И
н
в
.
№

 
п
о

д
л

.
В

з
а

м
.
 
и

н
в
.
 
№

С
 
о

 
г
 
л

 
а

 
с
 
о

 
в
 
а

 
н
 
о

:

Пан 11 этажа. Секция 2.

Формат: А 2

21Р

О
т
д

е
л

 
к
о

н
с
т
р

.

О
т
д

е
л

 
В

К

О
т
д

е
л

 
О

В

Н. контр. Пронихин

Проверил Хасянов

ООО "ПБ Конструктив"

Разработал Ваганов Отопление и вентиляция12.19
12.19

12.19

Условное обозначение:

номер системы

номер этажа

порядковый номер гребенки

Распределительная

 гребенка № 1.  2.  1

Примечание:

1. Перехлёст Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки.

2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.

3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.
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07-06/2019 - ОВ

23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №15 (по генплану).

Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д.Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Застройщик: ООО "Парламент"

Пан 12-14 этажей. Секция 2.
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Н. контр. Пронихин

Проверил Хасянов

ООО "ПБ Конструктив"

Разработал Ваганов Отопление и вентиляция12.19
12.19

12.19

Условное обозначение:

номер системы

номер этажа

порядковый номер гребенки

Распределительная

 гребенка № 1.  2.  1

Примечание:

1. Перехлёст Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки.

2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.

3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.
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Пан 15-17 этажей. Секция 2.
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Проверил Хасянов

ООО "ПБ Конструктив"

Разработал Ваганов Отопление и вентиляция12.19
12.19

12.19

Условное обозначение:

номер системы

номер этажа

порядковый номер гребенки

Распределительная

 гребенка № 1.  2.  1

Примечание:

1. Перехлёст Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки.

2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.

3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.

07-06/2019 - ОВ

23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №15 (по генплану).

Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д.Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Застройщик: ООО "Парламент"
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Пан 18-20 этажей. Секция 2.
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Н. контр. Пронихин

Проверил Хасянов

ООО "ПБ Конструктив"

Разработал Ваганов Отопление и вентиляция12.19
12.19

12.19

Условное обозначение:

номер системы

номер этажа

порядковый номер гребенки

Распределительная

 гребенка № 1.  2.  1

Примечание:

1. Перехлёст Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки.

2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.

3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.

07-06/2019 - ОВ

23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №15 (по генплану).

Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д.Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Застройщик: ООО "Парламент"
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План 18-20 этажей. Секция 2.
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Проверил Хасянов

ООО "ПБ Конструктив"

Разработал Ваганов Отопление и вентиляция12.19
12.19

12.19

Условное обозначение:

номер системы

номер этажа

порядковый номер гребенки

Распределительная

 гребенка № 1.  2.  1

Примечание:

1. Перехлёст Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки.

2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.

3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.

07-06/2019 - ОВ

23-этажный 2-х секционный многоквартирный жилой дом №15 (по генплану).

Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д.Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Застройщик: ООО "Парламент"

План 21 этажа. Секция 2.
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