
Электрощитовая
32,29 м2

Водомерный узел
11,55 м2

Насосная пожаротушения
50,55 м2

416,71 м2

15,67 м2

13,75 м2

ИТП
69,31 м2
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Насосная
хоз.-питьевая

Формат А2

План подвала.
Отопление

Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод ТС (отопление);
Т2 - обратный трубопровод ТС (отопление);

Т1.1 - подающий трубопровод СО №1(отопление жилья - 1-ая зона (1-11эт));
Т2.1 - обратный трубопровод СО №1(отопление жилья - 1-ая зона (1-11 эт));
Т1.2 - подающий трубопровод СО №2(отопление жилья - 2-ая зона (12-23 эт));
Т2.2 - обратный трубопровод СО №2(отопление жилья - 2-ая зона (12-23 эт));

Т1.3 - подающий труб-вод СО №3 (отопление лестн. клетки и лифтового холла -1 зона (1эт - 11эт));
Т2.3 - обратный труб-вод СО №3 (отопление лестн. клетки и лифтового холла -1 зона (1эт - 11эт));
Т1.4 - подающий труб-вод СО №4(отопление лестн. клетки и лифтового холла 2 зона (12эт - 23 эт));
Т2.4 - обратный труб-вод СО №4(отопление лестн. клетки и лифтового холла  2 зона (12эт - 23 эт));
Т1.5 - подающий трубопровод СО №5(отопление подвала и технические помещения подвала);
Т2.5 - обратный трубопровод СО №5(отопление подвала и технические помещения подвала).
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План подвала. Отопление ООО "Еврогаз"
г. Н. Новгород

23-этажный  многоквартирный жилой дом № 22 (по генплану).
Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Отопление и вентиляция 2
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КУИ
3,43 м2
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2,65 м2

КУИ
4,02 м2С/у

2,99 м2

С/у
2,49 м2

С/у
2,10 м2

КУИ
2,79 м2

КУИ
3,56 м2

Помещение 3
42,27 м2

Помещение 1
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Помещение 2
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КУИ
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Формат А2

S общ.

70.68 м2

S общ.

67.46 м2

S общ.

44.4 м2

S общ.

47.55 м2
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План 1-го этажа. Отопление ООО "Еврогаз"
г. Н. Новгород

23-этажный  многоквартирный жилой дом № 22 (по генплану).
Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Отопление и вентиляция 3

План 1-го этажа.
Отопление

22-300-2200 n=4

Под лестничным

маршем

ф25х3,2
ф25х3,2

ф20х2,8

ф25х3,2

ф20х2,8 ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

1 эт.  11-500-1000 n=2

1 эт.  11-500-1000  n=1

1 эт.  11-500-1000 n=1

1 эт.  11-500-1100 n=2

1 эт.  11-500-1500 n=4

1 эт.  11-500-1100 n=2

1 эт.  11-500-1200 n=2

1 эт.  11-500-1200 n=21 эт.  11-500-1300 n=21 эт.  11-500-900 n=3
1 эт.  10-500-1200 n=2

1 эт.  10-500-1200 n=2

1 эт.  11-500-1000 n=1

1 эт.  10-500-1300 n=2
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22-300-1400 n=3
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Ст. 3.1
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Ст. 4.1
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Ст. 3.3
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Ст. 1.2
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Ст. 2.2
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Р. гр. № 1.1.2

Ст. 1.1

ф89х4,0Ст. 2.1

ф89х4,0Р. гр. № 1.1.1

На отм. +2,200

от ур. пола
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T1 T2
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T1 T2

T1
T2

T1
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T1
T2

Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод системы отопления;
Т2 - обратный трубопровод системы отопления;
Распределительная
гребка № 1.2.1

номер системы
номер этажа
порядковый номер гребенки

                       Примечание:
1. Перехлест Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки
2.При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.
3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.
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План 2-4-ых этажей. Отопление ООО "Еврогаз"
г. Н. Новгород

23-этажный  многоквартирный жилой дом № 22 (по генплану).
Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Отопление и вентиляция 4

План 2-4-ых этажей.
Отопление

Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод системы отопления.
Т2 - обратный трубопровод системы отопления.
Распределительная
гребка № 1.2.1

номер системы
номер этажа
порядковый номер гребенки

                       Примечание:
1. Перехлест Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки
2.При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.
3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.

На отм. +2,200

от ур. пола

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8 ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

2 эт.  11-500-1000 n=2

3 эт.  11-500-900 n=1

4 эт.  11-500-900 n=1

2 эт.  11-500-1000 n=1

3 эт.  11-500-900 n=1

4 эт.  11-500-900 n=1

2 эт.  11-500-900 n=1

3 эт.  11-500-800 n=1

4 эт.  11-500-800 n=1

2 эт.  22-500-600 n=1

3 эт.  22-500-600 n=1

4 эт.  22-500-600 n=1

2 эт.  22-500-600 n=2

3 эт.  22-500-600 n=1

4 эт.  22-500-600 n=1

2 эт.  11-500-900 n=2

3 эт.  11-500-800 n=1

4 эт.  11-500-800 n=1

2 эт.  11-500-1000 n=1

3 эт.  11-500-900 n=1

4 эт.  11-500-900 n=1

2 эт.  11-500-1000 n=1

3 эт.  11-500-900 n=1

4 эт.  11-500-900 n=1

2 эт.  11-500-1000 n=1

3 эт.  11-500-900 n=1

4 эт.  11-500-900 n=1

2 эт.  11-500-1000 n=1

3 эт.  11-500-900 n=1

4 эт.  11-500-900 n=1

2 эт.  21-500-800 n=2

3 эт.  21-500-700 n=1

4 эт.  21-500-700 n=1

2 эт.  21-500-800 n=2

3 эт.  21-500-700 n=2

4 эт.  21-500-700 n=2

2 эт.  11-500-900 n=1

3 эт.  11-500-800 n=1

4 эт.  11-500-800 n=1

2 эт.  11-500-900 n=1

3 эт.  11-500-800 n=1

4 эт.  11-500-800 n=1

2 эт.  22-500-600 n=1

3 эт.  21-500-700 n=1

4 эт.  21-500-700 n=1

2 эт.  33-500-600 n=2

3 эт.  33-500-600 n=1

4 эт.  33-500-600 n=2

2 эт.  11-500-1000 n=1

3 эт.  11-500-900 n=1

4 эт.  11-500-900 n=1

2 эт.  11-500-1000 n=1

3 эт.  11-500-1000 n=1

4 эт.  11-500-900 n=1

2 эт.  11-500-1000 n=1

3 эт.  11-500-1000 n=1

4 эт.  11-500-900 n=1
2 эт.  22-500-800 n=2

3 эт.  22-500-700 n=2

4 эт. 22-500-700 n=2

2 эт.  22-500-600 n=1

3 эт.  22-500-600 n=1

4 эт.  22-500-600 n=1

2 эт.  11-500-1000 n=2

3 эт.  11-500-900 n=1

4 эт.  11-500-900 n=1

2 эт.  11-500-1000 n=2

3 эт.  11-500-900 n=1

4 эт.  11-500-900 n=1

2 эт.  11-500-900 n=1

3 эт.  11-500-800 n=1

4 эт.  11-500-800 n=1

2 эт.  33-500-600 n=2

3 эт.  33-500-600 n=2

4 эт.  33-500-600 n=2

2 эт.  11-500-1100 n=1

3 эт.  11-500-1000 n=1

4 эт.  11-500-1000 n=1

2 эт.  21-500-800 n=1

3 эт.  21-500-800 n=2

4 эт.  21-500-800 n=1

2 эт.  21-500-800 n=1

3 эт.  21-500-700 n=2

4 эт.  21-500-700 n=1

2 эт.  11-500-1000 n=1

3 эт.  11-500-1000 n=1

 4 эт.  11-500-900 n=1

2 эт.  11-500-900 n=1

3 эт.  11-500-800 n=1

4 эт.  11-500-800 n=1

2 эт. КСК-20-1,049

3 эт. КСК-20-0,918

 4 эт. КСК-20-0,918

2 эт. КСК-20-0,918

3 эт. КСК-20-0,918

 4 эт. КСК-20-0,918

Ст. 3.1

ф32х3,2

Ст. 4.1

ф32х3,2

Ст. 3.2

ф32х3,2
Ст. 4.2

ф32х3,2 Ст. 1.2

2 эт. ф89х4,0

3 эт. ф89х4,0

4 эт. ф76х4,0

Ст. 2.2

ф89х4,0

Р. гр. № 1.2.2

Р. гр. № 1.3.2

Р. гр. № 1.4.2

Ст. 1.1

2 эт. ф89х4,0

3 эт. ф89х4,0

4 эт. ф76х4,0
Ст. 2.1

ф89х4,0

Р. гр. № 1.2.1

Р. гр. № 1.3.1

Р. гр. № 1.4.1
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22-12/08-2020 - ОВ

Проверил       Хасянов
Разработал  Ваганов

Н. контр.       Пронихин

Дата

Лист
Кол. учИзм.

Листов
Лист

Стадия
Подпись№док.

План 5-7-ых этажей. Отопление ООО "Еврогаз"
г. Н. Новгород

23-этажный  многоквартирный жилой дом № 22 (по генплану).
Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Отопление и вентиляция 5

План 5-7-ых этажей.
Отопление

Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод системы отопления.
Т2 - обратный трубопровод системы отопления.
Распределительная
гребка № 1.2.1

номер системы
номер этажа
порядковый номер гребенки

                       Примечание:
1. Перехлест Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки
2.При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.
3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.

На отм. +2,200

от ур. пола

ф20х2,8ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8 ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

5 эт.  11-500-900 n=1

6 эт.  11-500-900 n=1

7 эт.  11-500-900 n=1

5 эт.  11-500-900 n=1

6 эт.  11-500-900 n=1

7 эт.  11-500-900 n=1

5 эт.  11-500-800 n=1

6 эт.  11-500-800 n=1

7 эт.  11-500-800 n=1

5 эт.  22-500-600 n=1

6 эт.  22-500-600 n=1

7 эт.  22-500-600 n=1

5 эт.  22-500-600 n=1

6 эт.  22-500-600 n=1

7 эт.  22-500-600 n=1

5 эт.  11-500-800 n=1

6 эт.  11-500-800 n=1

7 эт.  11-500-800 n=1

5 эт.  11-500-900 n=1

6 эт.  11-500-800 n=1

7 эт.  11-500-800 n=1

5 эт.  11-500-900 n=1

6 эт.  11-500-800 n=1

7 эт.  11-500-800 n=1

5 эт.  11-500-900 n=1

6 эт.  11-500-800 n=1

7 эт.  11-500-800 n=1

5 эт.  11-500-900 n=1

6 эт.  11-500-900 n=1

7 эт.  11-500-900 n=1

5 эт.  21-500-700 n=1

6 эт.  21-500-700 n=1

7 эт.  21-500-700 n=1

5 эт.  21-500-700 n=1

6 эт.  21-500-700 n=1

7 эт.  21-500-700 n=1

5 эт.  11-500-800 n=1

6 эт.  11-500-800 n=1

7 эт.  11-500-700 n=1

5 эт.  11-500-800 n=1

6 эт.  11-500-800 n=1

7 эт.  11-500-700 n=1

5 эт.  21-500-700 n=1

6 эт.  21-500-700 n=1

7 эт.  21-500-700 n=1

5 эт.  33-500-600 n=2

6 эт.  33-500-600 n=2

7 эт.  33-500-600 n=2

5 эт.  11-500-900 n=1

6 эт.  11-500-900 n=1

7 эт.  11-500-900 n=1

5 эт.  11-500-900 n=1

6 эт.  11-500-900 n=1

7 эт.  11-500-900 n=1

5 эт.  11-500-900 n=1

6 эт.  11-500-900 n=1

7 эт.  11-500-900 n=15 эт.  22-500-700 n=2

6 эт.  22-500-700 n=2

7 эт.  22-500-700 n=2

5 эт. 22-500-600 n=1

6 эт. 22-500-500 n=1

7 эт.  22-500-500 n=1

5 эт.  11-500-900 n=1

6 эт.  11-500-900 n=1

7 эт.  11-500-900 n=1

5 эт.  11-500-900 n=1

6 эт.  11-500-900 n=1

7 эт.  11-500-900 n=1

5 эт.  11-500-800 n=1

6 эт.  11-500-800 n=1

7 эт.  11-500-700 n=1

5 эт. 33-500-600 n=2

6 эт. 33-500-600 n=2

7 эт.  33-500-600 n=2

5 эт.  11-500-1000 n=1

6 эт.  11-500-1000 n=1

7 эт.  11-500-900 n=1

5 эт.  21-500-700 n=1

6 эт.  21-500-700 n=1

7 эт.  21-500-600 n=1

5 эт.  21-500-700 n=1

6 эт.  21-500-700 n=1

7 эт.  21-500-700 n=1

5 эт.  11-500-900 n=1

6 эт.  11-500-900 n=1

7 эт.  11-500-900 n=1

5 эт.  11-500-800 n=1

6 эт.  11-500-800 n=1

7 эт.  11-500-700 n=1

Ст. 3.1

ф32х3,2

Ст. 4.1

ф32х3,2

Ст. 3.2

ф32х3,2

Ст. 4.2

ф32х3,2

5 эт. КСК-20-0,918

6 эт. КСК-20-0,918

7 эт. КСК-20-0,918

5 эт. КСК-20-0,918

6 эт. КСК-20-0,918

 7 эт. КСК-20-0,918

Ст. 1.2

5 эт. ф76х4,0

6 эт. ф76х4,0

7 эт. ф50х3,5

Ст. 2.2

ф89х4,0

Ст. 1.1

5 эт. ф76х4,0

6 эт. ф76х4,0

7 эт. ф50х4,0
Ст. 2.1

ф89х4,0

Р. гр. № 1.5.2

Р. гр. № 1.6.2

Р. гр. № 1.7.2
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Проверил       Хасянов
Разработал  Ваганов

Н. контр.       Пронихин

Дата

Лист
Кол. учИзм.

Листов
Лист

Стадия
Подпись№док.

План 8-10-ых этажей. Отопление ООО "Еврогаз"
г. Н. Новгород

23-этажный  многоквартирный жилой дом № 22 (по генплану).
Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Отопление и вентиляция 6

План 8-10-ых этажей.
Отопление

Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод системы отопления.
Т2 - обратный трубопровод системы отопления.
Распределительная
гребка № 1.2.1

номер системы
номер этажа
порядковый номер гребенки

                       Примечание:
1. Перехлест Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки
2.При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.
3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.

На отм. +2,200

от ур. пола

ф20х2,8ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8 ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

8 эт.  11-500-900 n=1

9 эт.  11-500-800 n=1

10 эт.  11-500-800 n=1

8 эт.  11-500-900 n=1

9 эт.  11-500-800 n=1

10 эт.  11-500-800 n=1

8 эт.  11-500-700 n=1

9 эт.  11-500-700 n=1

10 эт.  11-500-700 n=1

8 эт.  22-500-600 n=1

9 эт.  22-500-600 n=1

10 эт.  22-500-500 n=1

8 эт.  22-500-600 n=1

9 эт.  22-500-600 n=1

10 эт.  22-500-500 n=1

8 эт.  11-500-700 n=1

9 эт.  11-500-700 n=1

10 эт.  11-500-700 n=1

8 эт.  11-500-800 n=1

9 эт.  11-500-800 n=1

10 эт.  11-500-800 n=1

8 эт.  11-500-800 n=1

9 эт.  11-500-800 n=1

10 эт.  11-500-800 n=1

8 эт.  11-500-800 n=1

9 эт.  11-500-800 n=1

10 эт.  11-500-800 n=1

8 эт.  11-500-800 n=1

9 эт.  11-500-800 n=1

10 эт.  11-500-800 n=1

8 эт.  21-500-700 n=1

9 эт.  21-500-700 n=1

10 эт.  21-500-700 n=1

8 эт.  21-500-700 n=1

9 эт.  21-500-700 n=1

10 эт.  21-500-700 n=1

8 эт.  11-500-700 n=1

9 эт.  11-500-700 n=1

10 эт.  11-500-700 n=1

8 эт.  11-500-700 n=1

9 эт.  11-500-700 n=1

10 эт.  11-500-700 n=1

8 эт.  21-500-700 n=1

9 эт.  21-500-700 n=1

10 эт.  21-500-700 n=1

8 эт.  33-500-600 n=2

9 эт.  33-500-600 n=2

10 эт.  33-500-600 n=2

8 эт.  11-500-900 n=1

9 эт.  11-500-800 n=1

10 эт.  11-500-800 n=1

8 эт.  11-500-900 n=1

9 эт.  11-500-800 n=1

10 эт.  11-500-800 n=1

8 эт.  11-500-900 n=1

9 эт.  11-500-800 n=1

10 эт.  11-500-800 n=18 эт.  22-500-700 n=2

9 эт.  22-500-700 n=2

10 эт.  22-500-700 n=2

8 эт. 21-500-600 n=1

9 эт. 21-500-600 n=1

10 эт. 21-500-600 n=1

8 эт.  11-500-900 n=1

9 эт.  11-500-800 n=1

10 эт.  11-500-800 n=1

8 эт.  11-500-900 n=1

9 эт.  11-500-800 n=1

10 эт.  11-500-800 n=1

8 эт.  11-500-700 n=1

9 эт.  11-500-700 n=1

10 эт.  11-500-700 n=1

8 эт. 33-500-500 n=2

9 эт. 33-500-500 n=2

10 эт.  33-500-500 n=2

8 эт.  11-500-900 n=1

9 эт.  11-500-900 n=1

10 эт.  11-500-900 n=1

8 эт.  21-500-700 n=1

9 эт.  21-500-700 n=1

10 эт.  21-500-700 n=1

8 эт.  21-500-700 n=1

9 эт.  21-500-700 n=1

10 эт.  21-500-700 n=1

8 эт.  11-500-900 n=1

9 эт.  11-500-800 n=1

10 эт.  11-500-800 n=1

8 эт.  11-500-700 n=1

9 эт.  11-500-700 n=1

10 эт.  11-500-700 n=1

Ст. 3.1

ф32х3,2

Ст. 4.1

ф32х3,2

Ст. 3.2

ф32х3,2

Ст. 4.2

ф32х3,2

8 эт. КСК-20-0,918

9 эт. КСК-20-0,918

10 эт. КСК-20-0,918

8 эт. КСК-20-0,918

9 эт. КСК-20-0,787

 10 эт. КСК-20-0,787

Ст. 1.2

8 эт. ф50х3,5

9 эт. ф50х3,5

10 эт. ф32х3,2

Ст. 2.2

ф89х4,0

Ст. 1.1

8 эт. ф50х4,0

9 эт. ф50х4,0

10 эт. ф32х3,2

Ст. 2.1

ф89х4,0

Р. гр. № 1.8.2

Р. гр. № 1.9.2

Р. гр. № 1.10.2
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Лист
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Листов
Лист

Стадия
Подпись№док.

План 11-го этажа. Отопление ООО "Еврогаз"
г. Н. Новгород

23-этажный  многоквартирный жилой дом № 22 (по генплану).
Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Отопление и вентиляция 7

План 11-го этажа.
Отопление

Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод системы отопления.
Т2 - обратный трубопровод системы отопления.
Распределительная
гребка № 1.2.1

номер системы
номер этажа
порядковый номер гребенки

                       Примечание:
1. Перехлест Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки
2.При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.
3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.

На отм. +2,200

от ур. пола

ф20х2,8ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8 ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

11 эт.  11-500-800 n=1

11 эт.  11-500-800 n=1
11 эт.  11-500-700 n=1

11 эт.  21-500-600 n=1 11 эт.  21-500-600 n=1

11 эт.  11-500-700 n=1 11 эт.  11-500-800 n=1

11 эт.  11-500-800 n=1

11 эт.  11-500-800 n=1

11 эт.  11-500-800 n=1

11 эт.  21-500-700 n=1

11 эт.  21-500-700 n=1

11 эт.  11-500-700 n=1

1 эт.  11-500-700 n=1

11 эт.  21-500-600 n=1

11 эт.  33-500-600 n=2

11 эт.  11-500-800 n=1

11 эт.  11-500-800 n=1

11 эт.  11-500-800 n=1

11 эт.  22-500-600 n=211 эт. 21-500-600 n=1

11 эт.  11-500-800 n=1

11 эт.  11-500-800 n=1

11 эт.  11-500-700 n=1

11 эт. 33-500-600 n=2

11 эт.  11-500-900 n=1

11 эт.  21-500-700 n=1

11 эт.  21-500-700 n=1

11 эт.  11-500-800 n=1

11 эт.  11-500-700 n=1

Ст. 3.1

ф20х2,8

Ст. 4.1

ф32х3,2

Ст. 3.2

ф20х2,8
Ст. 4.2

ф32х3,2

11 эт. КСК-20-0,918

Ст. 1.2

ф25х3,2

Ст. 2.2

ф89х4,0

Ст. 1.1

ф25х3,2

Ст. 2.1

ф89х4,0
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Лист
Кол. учИзм.

Листов
Лист

Стадия
Подпись№док.

План 12-14-ых этажей. Отопление ООО "Еврогаз"
г. Н. Новгород

23-этажный  многоквартирный жилой дом № 22 (по генплану).
Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Отопление и вентиляция 8

План 12-14-ых этажей.
Отопление

Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод системы отопления.
Т2 - обратный трубопровод системы отопления.
Распределительная
гребка № 1.2.1

номер системы
номер этажа
порядковый номер гребенки

                       Примечание:
1. Перехлест Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки
2.При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.
3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.

На отм. +2,200

от ур. пола

ф20х2,8ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8 ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

12 эт.  11-500-800 n=1

13 эт.  11-500-800 n=1

14 эт.  11-500-800 n=1

12 эт.  11-500-800 n=1

13 эт.  11-500-800 n=1

14 эт.  11-500-800 n=1

12 эт.  11-500-700 n=1

13 эт.  11-500-600 n=1

14 эт.  11-500-600 n=1

12 эт.  21-500-600 n=1

13 эт.  21-500-600 n=1

14 эт.  21-500-600 n=1

12 эт.  21-500-600 n=1

13 эт.  21-500-600 n=1

14 эт.  21-500-600 n=1

12 эт.  11-500-700 n=1

13 эт.  11-500-700 n=1

14 эт.  11-500-600 n=1

12 эт.  11-500-700 n=1

13 эт.  11-500-700 n=1

14 эт.  11-500-700 n=1

12 эт.  11-500-700 n=1

13 эт.  11-500-700 n=1

14 эт.  11-500-700 n=1

12 эт.  11-500-700 n=1

13 эт.  11-500-700 n=1

14 эт.  11-500-700 n=1

12 эт.  11-500-800 n=1

13 эт.  11-500-700 n=1

14 эт.  11-500-700 n=1

12 эт.  21-500-700 n=1

13 эт.  21-500-700 n=1

14 эт.  21-500-700 n=1

2 эт.  21-500-700 n=1

13 эт.  21-500-700 n=1

14 эт.  21-500-700 n=1

12 эт.  11-500-600 n=1

13 эт.  11-500-600 n=1

14 эт.  11-500-600 n=1

12 эт.  11-500-600 n=1

13 эт.  11-500-600 n=1

14 эт.  11-500-600 n=1

12 эт.  21-500-600 n=1

13 эт.  21-500-600 n=1

14 эт.  21-500-600 n=1

12 эт.  33-500-600 n=2

13 эт.  33-500-600 n=2

14 эт.  33-500-600 n=1

12 эт.  11-500-800 n=1

13 эт.  11-500-800 n=1

14 эт.  11-500-700 n=1

12 эт.  11-500-800 n=1

13 эт.  11-500-800 n=1

14 эт.  11-500-700 n=1

12 эт.  11-500-800 n=1

13 эт.  11-500-800 n=1

14 эт.  11-500-700 n=112 эт.  22-500-600 n=1

13 эт.  22-500-600 n=1

14 эт.  22-500-600 n=1

12 эт. 21-500-600 n=1

13 эт. 21-500-600 n=1

14 эт. 21-500-600 n=1

12 эт.  11-500-800 n=1

13 эт.  11-500-800 n=1

14 эт.  11-500-700 n=1

12 эт.  11-500-800 n=1

13 эт.  11-500-800 n=1

14 эт.  11-500-700 n=1

12 эт.  11-500-700 n=1

13 эт.  11-500-600 n=1

14 эт.  11-500-600 n=1

12 эт. 33-500-600 n=2

13 эт. 33-500-600 n=2

14 эт.  33-500-600 n=1

12 эт.  11-500-800 n=1

13 эт.  11-500-800 n=1

14 эт.  11-500-800 n=1

12 эт.  21-500-700 n=1

13 эт.  21-500-700 n=1

14 эт.  21-500-700 n=1

12 эт.  21-500-700 n=1

13 эт.  21-500-700 n=1

14 эт.  21-500-600 n=1

12 эт.  11-500-800 n=1

13 эт.  11-500-800 n=1

14 эт.  11-500-700 n=1

12 эт.  11-500-700 n=1

13 эт.  11-500-600 n=1

14 эт.  11-500-600 n=1

Ст. 4.1

ф32х3,2

Ст. 4.2

ф32х3,2

12 эт. КСК-20-0,918

13 эт. КСК-20-0,918

14 эт. КСК-20-0,918

12 эт. КСК-20-0,787

13 эт. КСК-20-0,787

14 эт. КСК-20-0,787

Ст. 2.2

12 эт. ф89х4,0

13 эт. ф89х4,0

14 эт. ф89х4,0

Ст. 2.1

12 эт. ф89х4,0

13 эт. ф89х4,0

14 эт. ф89х4,0

Р. гр. № 2.12.2

Р. гр. № 2.13.2

Р. гр. № 2.14.2
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План 15-16-ых этажей. Отопление ООО "Еврогаз"
г. Н. Новгород

23-этажный  многоквартирный жилой дом № 22 (по генплану).
Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.
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План 15-16-ых этажей.
Отопление

Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод системы отопления.
Т2 - обратный трубопровод системы отопления.
Распределительная
гребка № 1.2.1

номер системы
номер этажа
порядковый номер гребенки

                       Примечание:
1. Перехлест Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки
2.При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.
3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.

Ст. 2.2

15 эт. ф76х4,0

16 эт. ф76х4,0

Ст. 2.1

15 эт. ф76х4,0

16 эт. ф76х4,0

Р. гр. № 2.15.2

Р. гр. № 2.16.2

Р. гр. № 2.15.1

Р. гр. № 2.16.1

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

На отм. +2,200

от ур. пола

ф20х2,8ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8 ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

15 эт.  11-500-700 n=1

16 эт.  11-500-700 n=1

15 эт.  11-500-700 n=1

16 эт.  11-500-700 n=1

15 эт.  11-500-600 n=1

16 эт.  11-500-600 n=1

15 эт.  21-500-600 n=1

16 эт.  21-500-600 n=1
15 эт.  21-500-600 n=1

16 эт.  21-500-600 n=1

15 эт.  11-500-600 n=1

16 эт.  11-500-600 n=1
15 эт.  11-500-600 n=1

16 эт.  11-500-600 n=1

15 эт.  11-500-600 n=1

16 эт.  11-500-600 n=1

15 эт.  11-500-600 n=1

16 эт.  11-500-600 n=1

15 эт.  11-500-700 n=1

16 эт.  11-500-700 n=1

15 эт.  21-500-600 n=1

16 эт.  21-500-600 n=1

15 эт.  21-500-600 n=1

16 эт.  21-500-600 n=1

15 эт.  11-500-600 n=1

16 эт.  11-500-600 n=1

15 эт.  11-500-600 n=1

16 эт.  11-500-600 n=1

15 эт.  21-500-600 n=1

16 эт.  20-500-700 n=1

15 эт.  33-500-500 n=2

16 эт.  33-500-500 n=2

15 эт.  11-500-700 n=1

16 эт.  11-500-700 n=1

15 эт.  11-500-700 n=1

16 эт.  11-500-700 n=1

15 эт.  11-500-700 n=1

16 эт.  11-500-700 n=1

15 эт.  21-500-700 n=1

16 эт.  21-500-700 n=1
15 эт. 11-500-700 n=1

16 эт. 11-500-700 n=1

15 эт.  11-500-700 n=1

16 эт.  11-500-700 n=1

15 эт.  11-500-700 n=1

16 эт.  11-500-700 n=1

15 эт.  11-500-600 n=1

16 эт.  11-500-600 n=1

15 эт.  22-500-600 n=1

16 эт.  22-500-600 n=2

15 эт.  11-500-700 n=1

16 эт.  11-500-700 n=1

15 эт.  21-500-700 n=1

16 эт.  20-500-800 n=1

15 эт.  21-500-600 n=1

16 эт.  21-500-600 n=1

15 эт.  11-500-700 n=1

16 эт.  11-500-700 n=1

15 эт.  11-500-600 n=1

16 эт.  11-500-600 n=1

Ст. 4.1

ф32х3,2

Ст. 4.2

ф32х3,2

15 эт. КСК-20-0,918

16 эт. КСК-20-0,918

16 эт. КСК-20-0,787

15 эт. КСК-20-0,787

Т1
Т2

Т1
Т2 Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2 Т
1
Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1 Т2

Т1 Т2
Т1 Т2 Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1 Т2

Т1
Т2

Т1
Т2 Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2 Т
1
Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1 Т2

Т1 Т2
Т1 Т2 Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2

Т1 Т2
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Спальня
12,74 м2

Спальня
12,06 м2

Спальня
13,69 м2

Кухня-столовая
18,84 м2

С/у
3,24 м2

С/у
2,61 м2

9,79 м2

Спальня
13,25 м2

Спальня
12,53 м2

Кухня-столовая
23,68 м2

4,67 м2
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С/у
3,71 м2

С/у
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15,80 м2
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10,03 м2
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15,93 м2

С/у
4,99 м2

С/у
4,35 м2

5,80 м2

7,82 м2

4,36 м2

МОП
45,84 м2

Тамбур
5,12 м2

МОП
11,06 м2
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С/у
4,50 м2

4,46 м2

С/у
4,50 м2

4,98 м2

4,77 м2

3,40 м2
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3,79 м2
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План 17-го этажа. Отопление ООО "Еврогаз"
г. Н. Новгород

23-этажный  многоквартирный жилой дом № 22 (по генплану).
Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.
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План 17-го этажа.
Отопление

Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод системы отопления.
Т2 - обратный трубопровод системы отопления.
Распределительная
гребка № 1.2.1

номер системы
номер этажа
порядковый номер гребенки

                       Примечание:
1. Перехлест Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки
2.При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.
3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.

На отм. +2,200

от ур. пола

ф20х2,8ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8 ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

17 эт.  11-500-700 n=1

17эт.  11-500-700 n=1 17эт.  11-500-600 n=1

17эт. 21-500-600 n=1 17эт. 21-500-600 n=1

17эт. 11-500-600 n=1 17эт. 11-500-600 n=1

17эт. 11-500-600 n=1

17эт. 11-500-600 n=1

17эт.  11-500-700 n=1

17эт. 21-500-600 n=1

17эт. 21-500-600 n=1

17эт. 11-500-600 n=1

17эт. 11-500-600 n=1

17эт. 20-500-700 n=1

17эт. 33-500-500 n=2

17эт. 11-500-700 n=1

17эт. 11-500-700 n=1

17эт. 11-500-700 n=1

17эт. 21-500-700 n=117эт. 11-500-700 n=1

17эт. 11-500-700 n=1

17эт. 11-500-700 n=1

17эт. 11-500-600 n=1

17эт. 22-500-600 n=2

17эт. 11-500-700 n=1

17эт. 20-500-800 n=1

17эт. 21-500-600 n=1

17эт. 11-500-700 n=1

17эт. 11-500-600 n=1

Ст. 4.1

ф32х3,2

Ст. 4.2

ф32х3,2

17 эт. КСК-20-0,918

17эт. КСК-20-0,787

Ст. 2.2

ф76х4,0

Ст. 2.1

ф76х4,0
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План 18-20-ых этажей. Отопление ООО "Еврогаз"
г. Н. Новгород

23-этажный  многоквартирный жилой дом № 22 (по генплану).
Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.
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План 18-20-ых этажей.
Отопление

Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод системы отопления.
Т2 - обратный трубопровод системы отопления.
Распределительная
гребка № 1.2.1

номер системы
номер этажа
порядковый номер гребенки

                       Примечание:
1. Перехлест Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки
2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.
3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.Ин
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од
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На отм. +2,200

от ур. пола

ф20х2,8ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8 ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

18 эт.  11-500-700 n=1

19 эт.  11-500-700 n=1

20 эт.  11-500-700 n=1

18 эт.  11-500-700 n=1

19 эт.  11-500-700 n=1

20 эт.  11-500-700 n=1

18 эт.  11-500-600 n=1

19 эт.  11-500-600 n=1

20 эт.  11-500-600 n=1

18 эт.  21-500-600 n=1

19 эт.  21-500-600 n=1

20 эт.  21-500-600 n=1

18 эт.  21-500-600 n=1

19 эт.  21-500-600 n=1

20 эт.  21-500-600 n=1

18 эт.  11-500-600 n=1

19 эт.  11-500-600 n=1

20 эт.  11-500-600 n=1

18 эт.  11-500-600 n=1

19 эт.  11-500-600 n=1

20 эт.  11-500-600 n=1

18 эт.  11-500-600 n=1

19 эт.  11-500-600 n=1

20 эт.  11-500-600 n=1

18 эт.  11-500-600 n=1

19 эт.  11-500-600 n=1

20 эт.  11-500-600 n=1

18 эт.  11-500-700 n=1

19 эт.  11-500-700 n=1

20 эт.  11-500-700 n=1

18 эт.  21-500-600 n=1

19 эт.  21-500-600 n=1

20 эт.  21-500-600 n=1

18 эт.  21-500-600 n=1

19 эт.  21-500-600 n=1

20 эт.  21-500-600 n=1

18 эт.  11-500-600 n=1

19 эт.  11-500-600 n=1

20 эт.  11-500-600 n=1

18 эт.  11-500-600 n=1

19 эт.  11-500-600 n=1

20 эт.  11-500-600 n=1

18 эт.  20-500-700 n=1

19 эт.  20-500-700 n=1

20 эт.  20-500-700 n=1

18 эт.  33-500-500 n=2

19 эт.  33-500-500 n=2

20 эт.  33-500-500 n=2

18 эт.  11-500-700 n=1

19 эт.  11-500-700 n=1

20 эт.  11-500-700 n=1

18 эт.  11-500-700 n=1

19 эт.  11-500-700 n=1

20 эт.  11-500-700 n=1

18 эт.  11-500-700 n=1

19 эт.  11-500-700 n=1

20 эт.  11-500-700 n=118 эт.  21-500-700 n=1

19 эт.  21-500-700 n=1

20 эт.  21-500-700 n=1

18 эт. 11-500-700 n=1

19 эт. 11-500-700 n=1

20 эт. 11-500-700 n=1

18 эт.  11-500-700 n=1

19 эт.  11-500-700 n=1

20 эт.  11-500-700 n=1

18 эт.  11-500-700 n=1

19 эт.  11-500-700 n=1

20 эт.  11-500-700 n=1

18 эт.  11-500-600 n=1

19 эт.  11-500-600 n=1

20 эт.  11-500-600 n=1

18 эт.  22-500-600 n=2

19 эт.  22-500-600 n=2

20 эт.  22-500-600 n=2

18 эт.  11-500-700 n=1

19 эт.  11-500-700 n=1

20 эт.  11-500-700 n=1

18 эт.  20-500-800 n=1

19 эт.  20-500-800 n=1

20 эт.  20-500-800 n=1

18 эт.  21-500-600 n=1

19 эт.  21-500-600 n=1

20 эт.  21-500-600 n=1

18 эт.  11-500-700 n=1

19 эт.  11-500-700 n=1

20 эт.  11-500-700 n=1

18 эт.  11-500-600 n=1

19 эт.  11-500-600 n=1

20 эт.  11-500-600 n=1

Ст. 4.1

ф32х3,2

Ст. 4.2

ф32х3,2

18 эт. КСК-20-0,918

19 эт. КСК-20-0,918

20 эт. КСК-20-0,918

18 эт. КСК-20-0,787

19 эт. КСК-20-0,787

20 эт. КСК-20-0,787

Ст. 2.2

8 эт. ф50х3,5

19 эт. ф50х3,5

20 эт. ф40х3,5

Ст. 2.1

18 эт. ф50х3,5

19 эт. ф50х3,5

20 эт. ф40х3,5

Р. гр. № 2.18.2

Р. гр. № 2.19.2

Р. гр. № 2.20.2

Р. гр. № 2.18.1

Р. гр. № 2.19.1

Р. гр. № 2.20.1

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8
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Дата

Лист
Кол. учИзм.

Листов
Лист

Стадия
Подпись№док.

План 20-22-ых этажей. Отопление ООО "Еврогаз"
г. Н. Новгород

23-этажный  многоквартирный жилой дом № 22 (по генплану).
Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.

Отопление и вентиляция 12

План 20-22-ых этажей.
Отопление

Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод системы отопления.
Т2 - обратный трубопровод системы отопления.
Распределительная
гребка № 1.2.1

номер системы
номер этажа
порядковый номер гребенки

                       Примечание:
1. Перехлест Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки
2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.
3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.Ин

в. 
№
 п
од
п.

По
дп
ис
ь и
 д
ат
а
Вз
ам
. и
нв
. №

Ст. 2.2

21 эт. ф32х3,2

22 эт. ф32х3,2

Ст. 2.1

21 эт. ф32х3,2

22 эт. ф32х3,2

Р. гр. № 2.21.2

Р. гр. № 2.22.2

Р. гр. № 2.21.1

Р. гр. № 2.22.1

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

На отм. +2,200

от ур. пола

ф20х2,8ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8 ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

21 эт. 11-500-700 n=1

22 эт.  11-500-700 n=1

21 эт.  11-500-700 n=1

22 эт.  11-500-700 n=1

21 эт.  11-500-600 n=1

22 эт.  11-500-600 n=1

21 эт.  21-500-600 n=1

22 эт.  21-500-600 n=1
21 эт.  21-500-600 n=1

22 эт.  21-500-600 n=1

21 эт.  11-500-600 n=1

22 эт.  11-500-600 n=1
21 эт.  11-500-600 n=1

22 эт.  11-500-600 n=1

21 эт.  11-500-600 n=1

22 эт.  11-500-600 n=1

21 эт.  11-500-600 n=1

22 эт.  11-500-600 n=1

21 эт.  11-500-700 n=1

22 эт.  11-500-700 n=1

21 эт.  21-500-600 n=1

22 эт.  21-500-600 n=1

21 эт.  21-500-600 n=1

22 эт.  21-500-600 n=1

21 эт.  11-500-600 n=1

22 эт.  11-500-600 n=1

21 эт.  11-500-600 n=1

22 эт.  11-500-600 n=1

21 эт.  20-500-700 n=1

22 эт.  20-500-700 n=1

21 эт.  33-500-500 n=2

22 эт.  33-500-500 n=2

21 эт.  11-500-700 n=1

22 эт.  11-500-700 n=1

21 эт.  11-500-700 n=1

22 эт.  11-500-700 n=1

21 эт.  11-500-700 n=1

22 эт.  11-500-700 n=1

21 эт.  21-500-700 n=1

22 эт.  21-500-700 n=1
21 эт. 11-500-700 n=1

22 эт. 11-500-700 n=1

21 эт.  11-500-700 n=1

22 эт.  11-500-700 n=1

21 эт.  11-500-700 n=1

22 эт.  11-500-700 n=1

21 эт.  11-500-600 n=1

22 эт.  11-500-600 n=1

21 эт.  22-500-600 n=2

22 эт.  22-500-600 n=2

21 эт.  11-500-700 n=1

22 эт.  11-500-700 n=1

21 эт.  20-500-800 n=1

22 эт.  20-500-800 n=1

21 эт.  21-500-600 n=1

22 эт.  21-500-600 n=1

21 эт.  11-500-700 n=1

22 эт.  11-500-700 n=1

21 эт.  11-500-600 n=1

22 эт.  11-500-600 n=1

Ст. 4.1

ф32х3,2

Ст. 4.2

ф32х3,2

21 эт. КСК-20-0,918

22 эт. КСК-20-0,918

21 эт. КСК-20-0,787

22 эт. КСК-20-0,787
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Т2 Т1
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Т1
Т2

Т1
Т2 Т
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Н. контр.       Пронихин

Дата

Лист
Кол. учИзм.

Листов
Лист

Стадия
Подпись№док.

План 23-го этажа. Отопление ООО "Еврогаз"
г. Н. Новгород

23-этажный  многоквартирный жилой дом № 22 (по генплану).
Жилищный комплекс "Анкудиновский парк" в д. Анкудиновка Кстовского района

Нижегородской области.
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План 23-го этажа.
Отопление

Условные обозначения:
Т1 - подающий трубопровод системы отопления.
Т2 - обратный трубопровод системы отопления.
Распределительная
гребка № 1.2.1

номер системы
номер этажа
порядковый номер гребенки

                       Примечание:
1. Перехлест Т1 и Т2 выполнить в нише над уровнем пола у распределительной гребенки
2. При монтаже систем отопления допускается смещение трубопроводов.
3. При прокладке под перегородками предусмотреть гильзы.Ин

в. 
№
 п
од
п.

По
дп
ис
ь и
 д
ат
а
Вз
ам
. и
нв
. №

Ст. 2.2

ф25х2,8

Ст. 2.1

ф25х2,8

Р. гр. № 2.23.2

Р. гр. № 2.23.1

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

На отм. +2,200

от ур. пола

ф20х2,8ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8 ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

ф20х2,8

23 эт.  11-500-800 n=1

23 эт.  11-500-800 n=1 23 эт.  11-500-800 n=1

23 эт.  22-500-600 n=2

23 эт.  22-500-600 n=2

23 эт.  11-500-900 n=1
23 эт.  11-500-800 n=1

23 эт.  11-500-800 n=1

23 эт.  11-500-800 n=1

23 эт.  11-500-1000 n=1

23 эт.  22-500-700 n=2

Т2
23 эт.  22-500-700 n=2

23 эт.  11-500-900 n=1

23 эт.  11-500-900 n=1

Т1

23 эт.  22-500-700 n=2

Т2

23 эт.  33-500-600 n=2

23 эт.  11-500-1000 n=1

23 эт.  11-500-900 n=1

23 эт.  11-500-900 n=1

23 эт.  22-500-700 n=223 эт.  22-500-600 n=1

23 эт.  11-500-900 n=1

23 эт.  11-500-900 n=1

23 эт.  11-500-800 n=1

23 эт.  33-500-600 n=2

23 эт.  22-500-600 n=2

23 эт.  22-500-700 n=2

23 эт.  22-500-600 n=2

23 эт.  11-500-1100 n=2

23 эт.  11-500-1000 n=1

Ст. 4.1

ф20х2,8

Ст. 4.2

ф20х2,8

21 эт. КСК-20-0,862

23 эт. КСК-20-1,049

Т1
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Т1
Т2 Т1
Т2

Т1
Т2

Т1
Т2 Т
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Т2
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Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2
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Т1 Т2

Т1 Т2
Т1 Т2 Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2

Т1 Т2
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Т2
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Т2
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Т2
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Т2
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