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Кабельный подъем
Гр.ГП3.3 ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5

Кабельный подъем
Гр.ГП3.2 ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5

Кабельный подъем
Гр.МОП3.5 ВВГнг(A)-LS 3х1.5

Кабельный подъем
Гр.МОП3.6 ВВГнг(A)-LS 3х1.5

Кабельный подъем
 Гр.ГП3.8  ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5

Кабельный подъем
 Гр.ГП3.6  ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5

Кабельный подъем
 Гр.ГП3.7  ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5

Кабельный подъем
Гр.ГП3.4 ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5

Кабельный подъем
Гр.МОП3.7 ВВГнг(A)-LS 3х2.5
Гр.МОП3.8 ВВГнг(A)-LS 3х1.5

Кабельный подъем
Гр.ГП3.5 ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5
Гр.ЗО.3 ВВГнг(A)-FRLS 3х2.5
Гр.ЗО.4 ВВГнг(A)-FRLS 3х2.5

Кабельный подъем
Гр.МОП3.9 ВВГнг(A)-LS 3х2.5
Гр.МОП3.10 ВВГнг(A)-LS 3х1.5
Гр.МОП3.2 ВВГнг(A)-LS 3х1.5
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ПодписиКол.уч.Изм. Лист Nдок. Дата

ЛистовСтадия Лист

4614-1-ЭОМ

План прокладки сети освещения
2-3 этажей 3 секции.

21-но этажный 3-секционный многоквартирный жилой дом с техническим и подземным этажами ,
 №5 (по генплану) - 1-й пусковой комплекс . Жилищный комплекс "Анкудиновский парк"

 в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области

Разработал
ГИП

Н.контр.

Утв.

Т.контр.

Смирнов
Лобан

Сидоров

ООО "Графит-Про"
г. Нижний Новгород

Жилой дом №5
Секция 3
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  ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5 Гр.ГП3.3
1 PBH-PC2-RA 12Wх

  ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5 Гр.ГП3.2
1 PBH-PC2-RA 12Wх
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1 PBH-PC2-RS 12Wх
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 ВВГнг(A)-LS 3х1,5 Гр.К.6

1 PBH-PC2-RA 12Wх 
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