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Кабельный подъем
Гр.МОП3.4 ВВГнг(A)-LS 3х2.5
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Группы К2 - К5 (розетки квартир) проложить кабелем ВВГнг(A)-LS 3х2.5.
Группы  К1 (силовые разъемы электроплит) выполнить кабелем ВВГнг(A)-LS 3х6.
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